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A feliilvizsgalat helye:1024 BUDAPEST Forint utca 12.
Megrendelé cég adatai: TARSASHAZ 1024 BUDAPEST Forint utca 12.

A megrendelés (szerzédés) jele, kelte: 2022 augusztus 12.

Az iizemi kiséré(k) vagy a megbizo részérol kijelolt kapcsolattarté(k) neve: Kesziné Deak Zsuzsanna KK
A feliilvizsgalat idétartama:2022.10.10.

A felel6s ellendrzést végrehajto:Mészaros Péter

Végzettség :Feliilvizsgalo

Vizsgabizonyitvényz’mak széma*:13.6.2013/0KVI—EVTK/2018.3.21

* Amennyiben az MSZ HD 60364-6:2017-et dramiites elleni védelem felillvizsgalataként keészitik el, a jelentés készitdjének rendelkeznie
kell a 21/2010. (V.14) NFGM rendeletben eloirt Erintésvédelmi szabvéanyossagi feliilvizsgalo (korabbi jogszabalyokban el6irt
végzettségek  esetén: Erintésvédelmi, erbsarami berendezés szabvéanyossagi feliilvizsgalo, Villamvédelem feliilvizsgaloja)
képzettségekkel. Ezen végzettségek igazol6 dokumentum masolatat a dokumentéciohoz csatolni kell.

Tartalom:

1. Alapdokumentacio™”
2. Jegyzokonyvek

3. Bizonylatok

o Végzettség igazolasa

Ez a dokumentacio 16 oldalt tartalmaz.

** _ Az Alapdokumentaci6 tartalmazza a Tdjékoztato megrendeld részére iratot (5. oldal)
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VILLAMOS BERENDEZES ELSO ELLENORZESENEK JELENTESE
MSZ HD 60364-6:2017

Munkaszém:VBEE12022.10.10.
MINOSITO IRAT

TARSASHAZ erdsarami villamos berendezésén elvégeztik az MSZ HD 60364-6:2017 szerinti, iizemszer(
hasznalatbavétel elotti feliilvizsgalatat.

A feliilvizsgalt erdsarama berendezés az MSZ HD 60364-6:2017 szerint

MEGFELELO

A jelen mindsitést a feliilvizsgalati dokumentacid tovabbi fejezetei és mellékletei alapozzék meg, a MINOSITO IRAT
azokkal érvényes.

A MINOSITETT — VIZSGALT — TERULET PONTOS MEGHATAROZASA:

Jelen dokumentacioban és a mellékletét képezd jegyzokonyvekben és bizonylatokban felsorolt érintésvédelmi
modok, rendszerek, kiegészitd védelmek, berendezések, eszkozok és aramkorok Tarsashaz koz6s teriiletén a
kozosségi aramkorok, valamint az dsszekotd berendezeés.

Megjegyzések az lizemeltetd, felelds vezetd, tulajdonos, felhasznald részére:
* Targyi villamos-berendezés rendeltetésszerti hasznalata, illetve ennek biztositasa kotelezd

Targyi villamos-berendezés idészakos karbantartasa és a targyi villamos-berendezésre vonatkozd jogszabalyokban eldirt feliilvizsgalatok

és ellendrzések elvégzése, illetve elvégeztetése kotelezd

Targyi villamos-berendezésen villamos szakképzettséget igényl6 beavatkozast, valtoztatast, felujitast, karbantartast és egyéb tevékenységet

csak villamosan szakképzett €s arra felhatalmazott személy végezhet a hatalyos jogszabalyok eléirasainak és vonatkozé szabvanyok

kovetelményeinek betartasaval.

Targyi villamos-berendezésen tortént barmilyen szakszerl véltoztatas utén az érintett szakaszon ¢s a valtoztatas altal HD 60364 sorozat

barmely kovetelménye * szempontjdbol érintett, mar meglévd szakaszon az eldirt vizsgalatokat * el kell végezni — az erre vonatkoz6

jogszabalyokat €s elirasokat, illetve ezek véltozasait nyomon kell kovetni és be kell tartani, illetve tartatni.

: 40/2017. (X1I. 4.) NGM rendelet az Gsszekotd és felhasznaloi berendezésekrol, valamint a potencidlisan robbanasveszélyes kozegben

miik6dé villamos berendezésekrdl €s védelmi rendszerekrol eldirasainak betartasa — amennyiben vonatkoznak *
: 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. § elbirasainak betartasa — amennyiben vonatkoznak *
Létesitmény felelds vezetdje pluszkdvetelményeket megszabhat

A kovetkezé aramiités elleni védelem cllendrzésével kapcsolatos vizsgalat elvégzésének legkésdbbi
idépontja és modja®:

T g L i. 54/2014.(XIL5.) BM 40/2017. (XI1. 4.) NGM rendelet
Altalanos eldiras(ok)“: rendelet 277§ 1)a)b) 11221
Villamos biztonsagi feliilvizsgalat 3
Vizsgalat modja: Villamos berendezés tiizvédelmi évente (32A-nél nagyobb dramu
feliilvizsgalat 6 évente aramkorokon
Vizsgalat idépontja: 2028.10.10. 2025.10.10.

Villamos berendezés leirasa‘:

Jovahagyott kivitelézési Terv szerinti felGjitasra kertilt fovezetéki haldzat (Osszekotd berendezés), valamint a kozos helyeken a
kozosségi aramkorok.
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VILLAMOS BER

ENDEZES ELSO ELLENORZESENEK JELENTESE
MSZ HD 60364-6:2017

Munkaszam:VBEEJ2022.10.10.

MINOSITESI ALAPADATOK

A villamos berendezés névleges fesziiltsége: 400/230 V 50 Hz

A villamos hal6zat rendszere: TN-C-S

A villamos hélézat foldelési tipusa: A tipus

Alapvet6 érintésvédelmi méd: Taplalas onmiikodé lekapcsolasa - nullazas

Betéaplalas modja: foldkabelen
Tartalék energia: nincs

Létesités/legutobbi felujitasanak éve: 2022

A feliilvizsgélattal kapcsolatos el6irasok:

1995. évi XXVIIL.Torvény
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
21/2010. (V.14) NFGM rendelet
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet
40/2017. (XI1. 4.) NGM rendelet

a nemzeti szabvanymodositasrol, modositotta. 2011. évi CXIL torvény

az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlasahoz sziikséges képesitésekrol

a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérél

az osszekotd és felhasznaloi berendezésekrol, valamint a potencidlisan robbanasveszélyes kozegben
miik6dé villamos berendezésekrdl és védelmi rendszerekr6l

A feliilvizsgalattal kapcsolatos f6bb szabvanyok (lasd még a Vizsgdlati eredmények dsszefoglaldsa részt):

MSZ 1585:2016

MSZ EN 61557-1:2007
MSZ HD 60364-1:2009
MSZ HD 60364-7-701:2007
MSZ EN 61140:2003

Villamos berendezések tizemeltetése

Altalanos kovetelmények

Alapelvek, altalanos jellemzok elemzése, fogalmak

Kiilonleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozé kdvetelmények.

Az 4ramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozé kozos
szempontok

A feliilvizsgalt rendszerek és védelmi médok és érintésvédelmi osztalyok (alahuzando, kiemelendd stb.):

Védelmi méd: a taplalas onmiikddé lekapesolasa (1.)
e  TN-C rendszer; TN-S rendszer; TN-C-S rendszer

e  TT rendszer
e [T rendszer
Védelmi méd: kettds vagy meger:

ositett szigetelés (I1.)

Védelmi méd: villamos elvalasztas (I11.)
Védelmi mod: SELV- és PELV-torpefesziiltség (IV.)

Kiegészit6 védelmek:
e  aram-véddkapcsolok (RC

D)

e  kiegészitd egyenpotencialil 6sszekotés (KEPH)
Szakképzett és kioktatott személyek altal iranyitott vagy feliigyelt/iranyitott berendezések védelmi modjai:
e  Kornyezet elszigetelése (KE)
e  Védelem foldeletlen helyi egyenpotenciali dsszekotéssel (HEPH)
e  Villamos elvalasztas egynél tobb fogyasztokésziilék taplalasa esetén (IIIT)
Egyenpotencialra hozé halézat (EPH)

Alapvédelem:

e  Aktiv részek alapszigetelése (ASZ)

e Védofedések (VF)
e  Védoburkolatok (VB)

Alapvédelem szakképzett €s kioktatott személyek altal irdnyitott vagy felligyelt/iranyitott berendezések esetében:

e  Védoakadalyok (VA)
L. Elérhet6 tartomanyon kiv
Erintésvédelmi osztalyok

iili elhelyezés (EH)

e  0-s érintésvédelmi osztaly (0)

e  1-es érintésvédelmi osztaly — PE-t igénylo szerkezetek (1)

e  2-es érintésvédelmi osztaly — kettds vagy megerdsitett szigetelést szerkezet (2)
e  3-érintésvédelmi osztaly — torpefesziiltségi szerkezetek (3)
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VILLAMOS BERENDEZES ELSO ELLENORZESENEK JELENTESE

MSZ HD 60364-6:2017

Munkaszam:VBEEJ2022.10.10.

r

VIZSGALATI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Jelmagyarazat: MF — megfeleld; NEM —nem
Iamos berendezés szerkezetel szemrevetelezése ala)

gyart6i informaciok alapjan),

felel meg; NA —a vizsgalat nem alkalmazhat6.

a, megfelelnek a vonatkozo6 termékszabvany biztonsagi kovetelményeinek (jeldlések, tanusitvanyok €s

b, az MSZ HD 60364 szabvanysorozat és a gyarto eloirasai szerinti a kivalasztasuk és a szerelésiik, és MF -
¢, nincsen olyan lathato sériilésiik, amely csokkentené a biztonsagot. MF -
~ Szemrevételezés soran tortént ellendrzések: TeEEmTT T T Mimaeies | Megi
a) az aramiités elleni védelmi méd (lasd az IEC 60364-4-41-et); MF -
b) tiizgatl6 szerkezetek és a tiiz tovabbterjedésének megakadalyozaséara szolgéalé mas ovintézkedések,

valamint a hohatasok elleni védelem megléte (lasd az TEC 60634-4-42-t és az IEC 60364-5-52:2009 527. MF -
fejezetét)

¢) a vezetdk megfelel6 kivalasztasa a megengedett aram szempontjabol (lasd az IEC 60364-4-43-at €s az MF i
IEC 60364-5-52:2009 523. fejezetét)

d) a védelmi eszkdzok €s a megfigyel6késziilékek Kivalasztasa, beallitasa, szelektivitasa €s koordinacidja MF i
(lasd az IEC 60364-5-53:2001 536. fejezetét)

e) ahol el6 van irva, a megfeleld tulfesziiltség-védelmi eszkdzok (SPD) kivalasztasa, elhelyezése €s MF i
szerelése (lasd az IEC 60364-5-53:2001-et és az IEC 60364-5-53:2001/AMD2:2015 534. fejezetét)

f) a megfeleld levélaszto- €s kapcsolokészillékek Kivalasztasa, elhelyezése és szerelése (lasd az MF -
[EC 60364-5-53:2001 536. fejezetét) MF -
g) a villamos szerkezetek és a védelmi modok kiils6 hatasoknak és mechanikai igénybevételeknek

megfeleld kivalasztasa (lasd az IEC 60364-4-42:2010 422. fejezetét, az IEC 60364-5-51:2005 512.2. MF -
szakaszat és az IEC 60364-5-52:2009 522. fejezetét)

h) a nulla- és a véddvezetd megjelolése (lasd az IEC 60364-5-51:2005 514.3. szakaszat) MF -
i) a kapcsolasi rajzok, figyelmeztetd feliratok vagy hasonl6 informaciok megléte (lasd az IEC 60364-5- MF i
51:2005 514.5. szakaszat)

j) az aramkorok, talaramvédelmi eszkdzok, kapcsolok, csatlakozokapesok stb. megjelolése (lasd az IEC MF i
60364-5-51:2005 514. fejezetét)

k) a kabelek és vezetékek végzOdéseinek €s csatlakozasainak megfelelosége (lasd az IEC 60364-5-52:2009 MF i
526. fejezetét)

)a foldel6berendezések, a védovezetok €s azok csatlakozasainak kivalasztasa €s szerelése (lasd az IEC MF i
60364-5-54-¢t)

m) a szerkezetek konnyi kezeléséhez, azonositasdhoz €s karbantartasdhoz sziikséges hozzaférhetdség (lasd MF i
az IEC 60364-5-51:2005 513. és 514. fejezetét)

n) az elektromagneses savarok elleni intézkedések (lasd az IEC 60364-4-44:2007 444. fejezetét) MF -
0) a test csatlakoztatdsa a foldelberendezéshez (1asd az IEC 60364-4-41:2005 411. fejezetét) MF -

p) a kabel- és vezetékrendszerek kivalasztasa és szerelése (lasd az IEC
fejezetét

“Miszercs, méréses vizsgalatok MSZ HD 603¢ 4-6:2017 szakaszai szerint

60364-5-52:2009 521.

és 522.

a) a vezetdk folytonossaga (6. Jegyz0kony
\4

b) a szigetelési ellenallas (6.4.3.3.) —MSZ EN 61557-2:2007 MF Jegyzokony
¥

¢) a szigetelési ellenallast a SELV-vel, PELV-vel és a villamos clvalasztassal megvalositott védelem MF Jegyz6kdny
hatasossaganak ellendrzése céljabol (6.4.3.4.) - MSZ EN 61 557-2:2007 v
d) a szigetelési ellenallast a padlozat és a fal ellenallasanak/impedancidjanak ellendrzése céljabol (61.3.5) NA -
e) a polaritas vizsgalatat (6.4.3.6.) NA -

f) a taplalas onmiikodo lekapcsolasaval megvaldsitott védelmi mod hatasossagat (6.4.3.7.) ME JegyzOkony
v

g) a kiegészitd védelem hatasossagat (6.4.3.8.) MF Jegyzokony
V
h) a fazissorrendet (6.4.3.9.) MF -
i) a miikodést (6.4.3.10.) MF -
i) a fesziiltségesest (6.4.3.11) MF -

Kelt:Budapest 2022.10.10.

Felelos feliilvizsgalo: \}t 5] \1/
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VILLAMOS BERENDEZES ELSO ELLENORZESENEK JELENTESE
MSZ HD 60364-6:2017

UTMUTATO A MEGRENDELONEK
E dokumentaci6 fontos és értékes dokumentum, amelyet meg kell 6rizni.

1) Ennek az allapotfelmérd dokumentacionak az a célja, hogy lehetéség szerint megallapitsa azt,
hogy az adott villamos berendezés a tovabbi miikddés szempontjabol kielégité allapotban van
vagy sem. A dokumenticid azonosit minden olyan kérosodast, allagromlast, hibat és/vagy
allapotot, amely novelheti a vesz€lyt.

2) A dokumentaciét megrendel6 személy kap a dokumentaciobol egy eredeti példanyt és a
feliilvizsgalé megtart egy masodpéldanyt.

3) Az eredeti dokumentaciot biztonsagos helyen meg kell 6rizni, és minden olyan személynek a
rendelkezésére kell bocsatani, aki a jovoben a villamos berendezést feliilvizsgalja vagy azon
munkat végez. Ha az ingatlan megiiresedik, akkor ezt a dokumentaciot az uj tulajdonossal/bérlével
meg kell ismertetni a villamos berendezésnek a dokumentécié készitésének idején érvényes
allapotanak részleteivel egyiitt.

4) A fontos teljes mértékben azonositani a berendezésnek azt a kiterjedését, amelyre a
dokumentacié vonatkozik, valamint a feliilvizsgalat esetleges korlatozasait. A feliilvizsgalonak
ezekrdl a dokumentaciot megrendeld személlyel és més érdekelt felekkel (engedélyezé hatosag,
biztositotarsasag, jelzalog-hitelezd és hasonlok) meg kell éllapodnia még a feliilvizsgalat
elvégzése elott.

5) A feliilvizsgalat soran eléfordulhatnak olyan tizemeltetési korlatozasok, mint pl. a berendezés
vagy a szerkezetek egyes részeihez valo hozzaférhetetlenségek. A feliilvizsgald ezeket a
dokumentacioban feltiinteti.

6) A ,Veszly 4ll fenn” észrevételek azt jelentik, hogy a berendezés hasznalata veszélyes, €s
javasolt, hogy kompetens személy azonnal elvégezze a hibajavitast.

7) A ,,Potencialisan veszélyes” észrevételek azt jelentik, hogy a berendezés hasznalata veszélyes
lehet, és javasolt, hogy kompetens személy siirgdsen végezze el a hibajavitast.

8) Ha a dokumentacié tovabbi vizsgalatot ir eld, mert a feliilvizsgalo olyan nyilvanvalo
hianyossagot tart fel, amelyet az adott szemrevételezés kiterjedése és korlatozasai miatt nem lehet
teljes mértékben azonositani, akkor ilyen esetekben haladéktalanul tovabbi vizsgélatra van
sziikség a nyilvanval hianyossag természetének és mértékének megallapitasara.

9) Biztonsagi okokbol a villamos berendezest megfeleld idokozonként kompetens személynek
ismételten feliil kell vizsgalnia. A kovetkezd feliilvizsgalat javasolt idépontja a dokumentacidoban
fel van tiintetve.
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C+D AUTOMATIKA Kft. Kalibralé laboratérium 1/6 oldal

am‘::‘f;a ’;“"‘M‘YL‘&% N Bizonyitvény szdma: CD57520/2021
Telefon: 1-282 9676, 282 9896 Kalibrélds ideje: EZOZI. jatn;ér ;;
Telefax: 1-282 3128 Késziilék: urotes
AUTOMATIKA ¢ .1
e R ot Gyrtési szdm: 13370164

" A NAH altal # NAH-2-0294/2019 szamon akkreditalt izz%éim’aliﬁthm*:ﬂm'ium.

KALIBRALASI BIZONYITVANY

A kalibrdlds tdrgya: A kalibrdlds helye:

Erintésvédelmi multiméter C+D AUTOMATIKA Kift. Kalibrdl6 laboratérium
Gyért6: Metrel d.d. 1191 Budapest, Foldvary u. 2.

Megnevezés: EurotestXE BT A kalibrdlds idépontja: ~ 2021. janudr 29.
Gyaértasi szam: 13370164

Allapota: kalibralasia megfelel A munkalap szdma: 80268

Avevineve: V 24 CSOPORT KFT.

Cime: 1188 Budapest, Tigriské utca 22.

Miiszer neve Gydrtdsi szdma Bizonyitvdny szdma
1. Transmille 3200A Electrical Test Calibrator  |M1285H12 41989 (2020)

2. Transmille 3010A Multi-Product Calibrator ~ 1J1228G14 41990 (2020)

3. Metrix OX7102-C oszcilloszk6p 211302BLH CD56209/2020

4. HP 34401A Multiméter 3146A17735 CD56211/2020

5. Lombik hdmérd 14/994.VIII HA49605 (2013)

A kalibralds eredményei a fentiek alapjdn visszavezethet0k nemzeti etalonokra.

A kalibrdlds médja:

A kalibraldst a VBK-2/2019 kalibrélési eljardsunk alapjén végeztiik.

Kornyezeti feltételek:

Kornyezeti hdmérséklet: 24,7 °C. Hél6zati fesziiltség: 230V,

Mérési bizonytalansdg:

A kozolt kiterjesztett mérési bizonytalanség a standard bizonytalansdg k = 2-vel megszorzott értéke,

ami normélis eloszlds esetén kozelitbleg 95%-os fedési valésziniiségnek felel meg. A standard
bizonytalansig meghatdrozésa az EA-4/02 kiadvanynak megfelel6en tortént.

Mindsités:
Az ILAC G8:09/2019 kiadvany 5.2 pontja szerint a kiterjesztett bizonytalansdg r = 1-gyel szorzott

értékével vizsgdlva a kalibrélt mérbeszkoz megfelelt [x] nem felelt meg [ ]
a gyéri specifikdciénak [x]  avevd dltal kozolt hibahatdroknak [ ].
Megjegvzések:

Az tijrakalibrdldsi id6koz meghatdrozdsa a mérbeszkoz felhaszndlGjanak feladata és feleldssége.
Budapest, 2021. janudr 29.

A bizonyitvény kiadhat6: Meérést végzd:
i L CHD AUTOMATIRA nfw \N,_____
.z/,,",\,",“r,—‘—.. .é:’:-:‘,iQﬁ {Kalibrdio 3”3’“"3”&% .................
Horvéth LdszI6 Biffivor i Siiveges Mérton
laboratériumvezeto laboratériumi mérndk

Jelen bizonyitviny csak teljes formdjdban és terjedelmében érvényes € mésolhato.
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